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CT existent
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Escomesa Quadre Enllumenat 10Kw
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Conversio aéria-soterrada

Desplagament suport

fusta existent

Desplagament suport
fusta existent

Conversio soterrada-aéria

Desplagament /’
suport formigo
———

-

LLEGENDA

Linia aéria BT a desmuntar

Linia aéria BT existent

Linia subterrania existent

Linia distribucio aéria

Linia distribucid 1 circuit BT 1x240+150 mm2 AL

Linia distribucio 2 circuits BT 1x240+150 mm2 AL

jnEnnnnnEEnEEREREEEl . Encreuament de vial

Els trams d'instal-lacié que transcorrin

al llarg de la zona de transit dels vials

es protegiran amb un dau de formigo segons
planols de detall i es deixara un altre tub de
previsio.

) Armari de Distribucié Urbana (ADU)
Els armaris es col-locaran encastades un minim
de 5 cm. de la linea de fagana per permetre la

col-locacio d'una tapa metal-lica al davant de les
mateixes.
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% 5 y LLEGENDA

Centre de transformacio.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Linia BT aéria a desmuntar

Linia aéria BT existent

Linia distribucio 1 circuit BT 1x240+150 mm2 AL

! Linia distribucid 2 circuits BT 1x240+150 mm2 AL

INENENERERERENEERERERENEE Encreuament de vial

Els trams d'instal-lacié que transcorrin
al llarg de la zona de transit dels vials
es protegiran amb un dau de formigé segons

Conversio soterrada-aéria

planols de detall i es deixara un altre tub de

previsio.

w2 Armari de Distribucié Urbana (ADU)
Els armaris es col-locaran encastades un minim
de 5 cm. de la linea de fagana per permetre la
col-locacio d'una tapa metal-lica al davant de les
mateixes.
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Baixa Tensi0

Planol d'ordenaci6
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LLEGENDA

o | CTexistent.

Lluminaria carandini model JCH-250/GC
E@ Vsap. 150W-T o similar, amb columna
tipus Marina, de 8,00 m d'algada.

Fase 1

0 Conjunt de 4 lluminaries tipus TOP 404-A60
=(O)=  V.s.ap 250W o similar, amb columna tipus
] troncoconica 12m d'algada i arqueta 40x40 cm.

Fase 1

Linia distribucio EP 3x6mm? Cu 0,6/1,0 KV sota
tub PEAD corrugat flexible DN 110 mm, recoberta
de sorra.

Fase 1

mumnn— Encreuament de vial. Els trams d'instal-lacié
que transcorrin al llarg de la zona de transit dels
vials es protegiran amb un dau de formigo.

El tub sera de PEAD DN 110mm i es deixara un
altre de previsio.

Fase 1

@ Arqueta de registre de 60x60 cm
amb tapa i marc de fosa

Fase 1

D Arqueta de registre de 40x40 cm
amb tapa i marc de fosa
Fase 1

Quadre general de comptatge i maniobres

de polietilé de 1250x1250 mm amb porta
amb pany i clau companyia, situada entre

20,3 m. L'envolvent sera IP55 i IK10
Fase 1
Lluminaria carandini model JCH-250/GC

Vsap. 150W-T o similar, amb columna
tipus Marina, de 8,00 m d'algada.

Fase 2

D Arqueta de registre de 40x40 cm
amb tapa i marc de fosa

7 Fase 2
Linia distribucio EP 3x6mm? Cu 0,6/1,0 KV sota
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II i / tub PEAD corrugat flexible DN 110 mm, recoberta
i 1] / de sorra.
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