26/04/2023 10:59
ASSABENTAT: AL
TRAMIT: SGI
INFORME:
SESSIO:

ARXIU:

is. SLU - NIF B-17612607 Societal Unipersonal
oli 100, Full GI-24877
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cecamy

iy PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA 0 ;
Client: A17063579 ( ) Control mtegran‘ de la qUOfItﬂt
Obra: Analitica Aigua
Adrega:
Poblacio: -
Nam. d'obra: C3581 C150401
Expedient: C23X4019 Albara: A
Referéncia:  ZS PALAU SANTA EULALIA Destinatari:
Data de recepcio: 23/02/2023 7 s
Dates assaig/s: Inici:  23/02/2023 Final: 16/03/2023 PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

C/Asturies, 9
17003 - GIRONA

CECAM Celra, 17/03/2023 Full 1 de 9.

ACTA DE RESULTATS

DESCRIPCIO DE LA MOSTRA: Aigua destinada al consum huma, en envas de plastic estéril de 1000 ml. amb
tiosulfat sodic i envas de plastic de 2000 ml. i dos de vidre de 1 |, etiquetats i refrigerats.

PRESA DE MOSTRA: Mostra subministrada pel peticionari. HORA: # 10:30

PUNT DE PRESA DE MOSTRA: * Font Carrer nou

RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT i L
Color Eﬁ;gg;z?’metria UV-VIS) mg/L Pt/Co <4 15
Olora25°C* PNT MB78 - <1 3
Sabora25°C* PNT MBS0 - <1 3

pH ;ﬁggﬁgﬁa) u. de pH 7,75+0,2 6,5-9,5
Conductivitat PNTAG32 (Electrometria) pS/cm a 20°C 860 + 86 2500
Oxidabilitat * UNE-EN ISO 8467:1995 mg/L Oz <1 g
Terbolesa ;Ne:;g?;ﬁa) NTU 0,3+0,1 0,8 (4 en xarxa)
Clorurs e mg/L Cl 64,8 £9,7 250
Sulfats AL o mg/L SO 207 + 31 250
Nitrats (PCI:Joniggar:FCIa lénica) mg/L NOy' 11,2217 50
Nitrits fg‘;ﬁff,?o?omema UV-VIS) mg/L NO2' <0,01 0,1 (0,5 en xarxa)

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892
Data de la signatura: 17/03/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s’ha rebut al laboratori.

S'adjunta el valor de la incertesa dels paramelres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a I'acla de resultals corresponen als limits de quantificacié (LQ).

Centre d'Esludis de la Conslruccid i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacid mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre s mantingui aquesta relacié | no es comunicaran a lercers a
menys que procedeixi per imperaliu legal o per a la correcta prestacio del servei. Pot exercir els drets d'accés, reclificacié, portabilitat, supressid, limitacio i oposicié a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electrénic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamaci6 pot acudir a agpd.es.

Per a més informacid pot consultar la nostra politica de privacitat a www.cecam.com.
Els termes i condicions d'aquest document sén estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualseval informacio que

s'inclogui sense la prévia autoritzacié per escrit de I'alire part en virtut d'aquest acord.
* Informacio aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable | no esta emparada per I'acreditacio ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per I'acreditacié6 ENAC.
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CECAM Centre d Estudis de la Construccio 1 Analisi de Matenals, SLU - NIF B-17612607 Societat Unipersonal

Registre Mercantil de Girona, Tom 1479, Foli 100, Full GI-24877

Client: PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)
’ A17063579

Obra: Analitica Aigua

Adrega:

Poblacio: -

Nam. d'obra: C3581 C150401

Expedient: C23X4019 Albara:

Referéncia: ? ZS PALAU SANTA EULALIA

Data de recepcio: 23/02/2023

Dates assaig/s: Inici:  23/02/2023 Final: 16/03/2023

Destinatari:

ceca

Control integral de la qualitat @)

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARGIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A

LA MOSTRA ANALITZADA

C/Asturies, 9
17003 - GIRONA

PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)

CECAM Celra, 17/03/2023 Full 2 de 9.
ACTA DE RESULTATS
ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT Lol oo
Bromats'" B A Mg/L BrOs’ <3,0 10
Bor PNT FA30 (ICP) mg/L B <0,10 15
Seleni'" ?Mgt;:i?ggsl\;m ug/L Se <2,0 20
Cianurs PNT AGS56A (FIAS) pg/L CN <15,0 50
Alcalinitat PNT AG84 (Volumetria) mg/L CaCO; 210 £ 19 -
Alumini PNT FA30 (ICP) Hg/L Al <60 200
Antimoni PNT FA30 (ICP) pg/L Sb <1,00 10
Arsénic PNT FA30 (ICP) Hg/L As <3,0 10
Cadmi PNT FA30 (ICP) pg/L Cd <1,00 5
Coure PNT FA30 (ICP) mg/L Cu <0,06 2
Crom PNT FA30 (ICP) pg/L Cr <10,0 50
Ferro PNT FA30 (ICP) Hg/L Fe <60,0 200
Manganés PNT FA30 (ICP) pg/L Mn <10,0 50
Mercuri PNT AGB4B (CVAA) Mg/l Hg <0,2 1
Niquel PNT FA30 (ICP) pg/L Ni <3,0 20
Plom PNT FA30 (ICP) ug/L Pb <3,0 10
Sodi PNT FA30 (ICP) mg/L Na 33,0+£30 200

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892
Data de la signatura: 17/03/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.
S'adjunta el valor de la incerlesa dels pardmelres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a I'acta de resultals corresponen als limits de guantificacio (LQ).
Centre d'Estudis de la Construccid i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacio mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relacio i no es comunicaran a lercers a
menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestacid del servei. Pot exercir els drets d'accés, reclificacid, portabilitat, supressio, limitacio i oposicio a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., ¢/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electronic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamacié pot acudir a agpd.es.

Per a més informacid pot consultar la nostra politica de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document son estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol informacio que
s'inclogui sense la prévia autoritzacié per escril de I'altre part en virlut d'aquest acord.
* Informacio aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable i no esta emparada per 'acreditacid ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per I'acreditacio ENAC.
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CECAM Centre d'Estudis de la Construccio | Analisi de Materiats, SLU - NIF B-17612607 Societal Unipersonal

Registe Mercantil de Girona, Tom 1479, Foli 100, Full GI-24877

Client: PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)
A17063579

Obra: Analitica Aigua

Adreca:

Poblacid: -

Nim. d'obra: C3581 C150401

Expedient: C23X4019 Albara:

Referéncia: ? ZS PALAU SANTA EULALIA

Data de recepcio: 23/02/2023

Dates assaig/s: Inici: 23/02/2023  Final: 16/03/2023

Destinatari:

Control integral de la qualitat

cecam@)

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME.

ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

C/Asturies, 9
17003 - GIRONA

PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)

CECAM Celra, 17/03/2023 Full 3 de 9.
ACTA DE RESULTATS

ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT NG Rorametng

Calci PNT FA30 (ICP) mg/L Ca 103 £13 -

Duresa calcica Per calcul mg/L CaCO; 258 + 33 -

Index de Langelier * | Per calcul ® 0,25 +-0,5

PARAMETRES MICROBIOLOGICS

R. Coliforms Totals UNE-EN 1SO 9308-1:2014 ufc/100 mL 0 0

R. Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1: 2014 ufc/100 mL 0 0

R. Enterococs UNE-EN ISO 7899-2: 2001 ufc/100 mL 0 0

Eeg:{?:;; ig;‘um UNE-EN ISO 14189:2017 ufc/100 mL 0 0

Eé::::i’;":rggg‘ésmes UNE-EN IS0 622211999 ufe/mL <1 102

. e InceTiobla Sap. ufp/100 mL 0 0

Tecnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892
Data de la signatura: 17/03/2023

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607

Aguest informe només afecta a la mostra rebuda i analilzada tal com s'ha rebut al laboratori.
S'adjunta el valor de la incertesa dels parametres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a I'acta de resultats corresponen als limits de quantificacio (LQ).
Centre d'Esludis de la Construcci6 i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDO, i les tracta per a mantenir una relacid mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relacié i no es comunicaran a tercers a
menys que procedeixi per imperaliu legal o per a la correcta prestacié del servei. Pol exercir els drets d'accés, reclificacié, portabilitat, supressio, limitacié | aposicié a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electronic a cecam@cecam.com. Per a qualseval reclamacit pot acudir a agpd.es.

Per a mes informaci6 pot consultar la nostra palitica de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document sén estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parls podra revelar a un tercer qualsevol informacié que
s'inclogui sense la prévia autoritzacié per escnt de ['altre part en virtut d'aquest acord.
* Informacié aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable | no esta emparada per I'acreditacié ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per 'acreditacio ENAC.
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CECAM Centre d'Estudis de la Construccio 1 Analisi de Materials, SLU - NIF B-17612607 Societat Unipersonal

Registre Mercantil de Girona, Tom 147¢, Foli 100. Full GI-24877

PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)

Client: . A17063579

Obra: Analitica Aigua

Adreca:

Poblacié: -

NUm. d'obra: C3581 C150401
Expedient: C23X4019 Albara:

Referéncia: ? ZS PALAU SANTA EULALIA
Data de recepcio: 23/02/2023

Dates assaig/s: Inici: 23/02/2023 Final: 16/03/2023

Destinatari:

ceca

Control integral de la qualitat @)

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A

LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celra, 17/03/2023

C/Asturies, 9
17003 - GIRONA

PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)

Full 4 de 9.

ACTA DE RESULTATS

RESULTATS OBTINGUTS:

Valor paramétric

ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT RD /2023
COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS (VOC)
Benzé PNT CR30A (HS-GC-MSMS) Mg/l <0,20 1
COMPOSTOS ORGANICS VOLATILS HALOGENATS (HVOC)
Cloroform PNT CR30A (HS-GC-MSMS) Hg/L <0,5 -
1,2-Dicloroeta PNT CR30A (HS-GC-MSMS) pg/L <0,50 3
Tricloretilé (TRI) PNT CR30A (HS-GC-MSMS) pg/L <0,50 -
Percloretilé (PER) PNT CR30A (HS-GC-MSMS) pg/L <0,50 -
Bromodiclorometa (BDCM) PNT CR30A (HS-GC-MSMS) pg/L 1,705 -
Dibromoclorometa (DBCM) PNT CR30A (HS-GC-MSMS) Hg/L 58+20 -
Bromoform PNT CR30A (HS-GC-MSMS) pg/L 8,6 +33 -
Suma TRI+PER PNT CR30A (HS-GC-MSMS) pg/L <1,00 10
fc‘;';‘;fﬁjnl“ﬁ"g o, B0CM, Bromofomy | PNT CRB0A (HS-GC-MSMS) pgiL 16,1 6,1 100
Naftalé PNT CR30A (HS-GC-MSMS) pg/L <0,50 -
HIDROCARBURS AROMATICS POLICICLICS (HAP)
Benzo(a)pire PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) ug/L <0,002 0,010
Benzo(a)antrace PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) ug/L <0,005 -
Benzo(b)fluoranté PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) po/L <0,005 -

Data de la signatura: 17/03/2023

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Tecnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892

Aquest informe només afecta a la moslra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.
S'adjunta el valor de la incerlesa dels parametres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a |'acta de resullats

corresponen als limits de guantificacié (LQ).

Centre d'Esludis de la Conslruccié i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacié mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relacié i no es comunicaran a lercers a
menys que procedeixi per imperaliu legal o per a la correcta prestacid del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificaci6, portabilitat, supressio, limitacit i oposicié a CECAM,

amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electronic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamacid pot acudir a agpd.es.

Per a més informacié pol consultar la nostra politica de privacitat a www.cecam.com.

Els termes i condicions d'aquest document son estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol infarmacio que
s'inclogui sense la prévia autoritzacié per escrit de |'altre part en virtul d'aquest acord.
¥ Informaci aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable i no esta emparada per I'acreditacid ENAC.,

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per I'acreditacio ENAC.

Acreditacions
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ENSAYO
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Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRA / T 972 492 014 / F 972 494 117/ Celra
La relacio actualitzada d'acreditacions es pot consultar a www.cecam.com



Is. SLU - NIF B-17612607 Societat Unipersonal

. Foh 100, Full GI-24877
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5 PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA 1

Client: A17063579 ( ) Control integral de la qualitat

Obra: Analitica Aigua

Adrega:

Poblacié: -

Num. d'obra: C3581 C150401

Expedient: C23X4019 Albara: g

Referéncia: % ZS PALAU SANTA EULALIA Destinatari:

Data de recepcio: 23/02/2023 7 ’

Dates assaig/s: Inici: 23/02/2023 Final: 16/03/2023 PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)
PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME. ;

ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A C/Asturies, 9

LA MOSTRA ANALITZADA 17003 - GIRONA

CECAM Celra, 17/03/2023 Full 5 de 9.

Valor paramétric

ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT RD 3/2023
Benzo(k)fluoranté PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,005 -
Benzo(g,h,i)perilé PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,005 -
Piré PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,005 -
Crisé PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,005 -
Dibenzo(a,h)antracé PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,005 .
Fluoranté PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Ha/l <0,005 -
Fluoré PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) ug,’L <0,005 -
Indeno(1,2,3-cd)piré PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pa/l <0,005 -
Fenantre PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,005 -
Antracé PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,005 ~
Acenaftile PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) ug/l <0,005 -
Acenafte PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,005 B
Suma HAPs

{Dsn b AN, Benaok flusENE, PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pglL <0,020 0,100
Benzo(g,h,i)perilé i )
Indeno(1,2,3-cd)piré)

TRIAZINES

Ametrina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
Atrazina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/l <0,010 0,100
Prometon PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892

Data de la signatura: 17/03/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al labaratori.

S'adjunta el valor de la incertesa dels parametres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferiontats reportades a |'acta de resultats corresponen als limits de quantificacio (LQ).

Centre d'Estudis de la Construccio i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacié mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relacié | no es comunicaran a tercers a
menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestacit del servei. Pot exercir els drets d'accés, reclificacié, portabilitat, supressio, limitacid i oposicié a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electronic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamacio pot acudir a agpd.es.

Per a més informacié pot consultar la nostra politica de privacitat a www.cecam.com.
Els termes i condicions d'aguest document sén estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parls podra revelar a un tercer qualsevol informacié que

s'inclogui sense la prévia autoritzacié per escrit de l'altre part en virtul d'aquest acord.
* Informacié aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable i no esta emparada per 'acreditacio ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per I'acreditacio ENAC.
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IS0 17025
Ne218/ LE42S

Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRA / T 972 492 014 / F 972 494 117 / Celra
La relacio actualitzada d'acreditacions es pot consultar a www.cecam.com
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CECAM Centre d Estudis de la Constiuccio | Analisi de Matetials, SLU - NIF B-17612607 Secietal Unipersonal

Registre Mercuntil de Girona, Tom 1474, Foli 100, Full GI-24877

PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)

cecam@

Client: A17063579 Control integral de la qualitat

Obra: Analitica Aigua

Adrega:

Poblacié: -

Num. d’obra: C3581 C150401

Expedient: C23X4019 Albara:

Referéncia: * ZS PALAU SANTA EULALIA Destinatari:

Data de recepcio: 23/02/2023 T ’

Dates assaig/s: Inici:  23/02/2023  Final: 16/03/2023 PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME. ;

ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A C/AStLlleS, 9

LA MOSTRA ANALITZADA 17003 - GIRONA

CECAM Celra, 17/03/2023 Full 6 de 9.

Valor paramétric
ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT RD 3/2023
Prometrina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
Propazina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
Secbumeton PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,100
Simetrina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
Simazina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
Terbutilazina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pa/L <0,010 0,100
Terbutrina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
PESTICIDES ORGANOCLORATS

Aldrin PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,030
HCH-alfa PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
HCH-beta PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pa/L <0,010 0,100
HCH-gamma PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
HCH-delta PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
cis-Clorda PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
trans-Clorda PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
DDE-p,p’ PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,100
DDT-p,p’ PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
DDD-p,p’ PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) ug/L <0,010 0,100

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892

Data de la signatura: 17/03/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.

S'adjunta el valor de la incertesa dels parametres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferionitats reportades a 'acta de resultats corresponen als limits de quantificacié (LQ).

Centre d'Estudis de la Construccid i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relaciéo mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran menire es mantingui aquesta relacio i no es comunicaran a tercers a
menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestacio del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificacio, portabilitat, supressid, limitacid i oposicié a CECAM,
amb damicili Pol. Ind., ¢/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electronic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamaci6 pot acudir a agpd.es.

Per a més informacio pot consultar la nostra politica de privacitat a www.cecam.com.
Els termes i condicions d'aquest document son estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol informacio que

s'inclogui sense la prévia autorilzacio per escrit de I'alire part en virtut d'aquest acord.
®! Informacié aportada pel client de la qual el laborateri no es fa responsable i no estd emparada per l'acreditacid ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per I'acreditacio ENAC.
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PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)

ceca

Control integral de la qualitat @)

Client: - a17063579
Obra: Analitica Aigua
Adreca:
Poblacié: -
Num. d’obra: C3581 C150401
Expedient: C23X4019 Albara:
Referéncia: % ZS PALAU SANTA EULALIA Destinatari:
Data de recepcié: 23/02/2023 0 y
Dates assaig/s: Inici: 23/02/2023 Final: 16/03/2023 PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)
PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME. !
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A C/Asturies, 9
LA MOSTRA ANALITZADA 17003 - GIRONA
CECAM Celra, 17/03/2023 Full 7 de 9.
Valor paramétric
ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT RD 3/2023
Dieldrina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,030
Endosulfan-I PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
B Endosulfan-Il PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,100
z
5 Endosulfan sulfat PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pa/l <0,010 0,100
3 Endrina PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
; § Endrina aldehid PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
§ 2 Endrina cetona PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
f 3 Heptaclor PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) gL <0,010 0,030
5: i Heptaclor epoxid exo PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,030
g Metoxiclor PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
23 Metolaclor PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
; % cis-Nonaclor PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
% e trans-Nonaclor PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,100
f COMPOSTOS ORGANICS ORGANOFOSFORATS
=
& Sulprofos (Bolstar) PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pa/l <0,010 0,100
Clorpirifos PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mo/l <0,010 0,100
Cumafos PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Ha/l <0,010 0,100
Demeton (O+S) PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892
Data de la signatura: 17/03/2023

Aguest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.

S'adjunta el valor de |a incertesa dels parametres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a |'acla de resultats corresponen als limits de quantificacio (LQ).

Centre d'Estudis de la Construccio i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacio mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran menlre es mantingui aquesta relacié i no es comunicaran a tercers a
menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta preslacio del servei. Pol exercir els drets d'accés, rectificacid, portabilitat, supressio, limitacié i oposicié a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electronic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamacié pot acudir a agpd.es.

Per a més infarmacid pot consultar la nostra palitica de privacitat a www.cecam.com.
Els termes i condicions d'aguest document son estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualseval informacio que

s'inclogui sense la prévia autaritzacid per escrit de I'altre part en virtut d'aquest acord.
* Informacié aportada pel client de la qual el laboratori no es fa responsable i no esta emparada per I'acreditacio ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per 'acreditacié ENAC.
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: PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA : 2

Client: A17063579 ( ) Control integral de la qualitat

Obra: Analitica Aigua

Adrega:

Poblacié: -

Nam. d'obra: C3581 C150401

Expedient: C23X4019 Albara:

Referéncia: * ZS PALAU SANTA EULALIA Destinatari:

Data de recepcio: 23/02/2023 Tl y

Dates assaig/s: Inici: 23/02/2023  Final: 16/03/2023 PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODMSA)
PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME. ;

ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A C/AStUI'IeS, 9

LA MOSTRA ANALITZADA 17003 - GIRONA

CECAM Celra, 17/03/2023 Full 8 de 9.

Valor paramétric

ASSAIG METODE UNITATS RESULTAT RD 3/2023
Diazinon PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,100
Disulfoton PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
Ethoprop PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) ug/L <0,010 0,100
Fenclorfos (Ronnel) PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
Fensulfotio PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) ug/L <0,010 0,100
Fentio PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
Merfos PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Ma/l <0,010 0,100
Metil paratio PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,100
Forat PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Mg/l <0,010 0,100
Protiofos (Tokution) PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
Estirofos (Tetraclorvinfos) PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,010 0,100
Tricloronat PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) Hg/L <0,010 0,100
Total Pesticides PNT CR31A (DLLME-GC-MSMS) pg/L <0,050 0,500

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Tecnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892
Data de la signatura: 17/03/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.

S'adjunta el valor de la incertesa dels parametres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a I'acta de resultats corresponen als limits de quantificacio (LQ).

Centre d'Estudis de la Conslruccid i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacid mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran menlire es manlingui aquesta relacid i no es comunicaran a tercers a
menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestacio del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificacio, portabilitat, supressid, limitacié i oposicid a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electronic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamacit pot acudir a agpd.es.

Per a més informacio pot consullar |la nostra politica de privacitat a www.cecam.com.
Els termes i condicions d'aquest document sén estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol informacid que

s'inclogui sense la prévia autoritzacio per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord,
? Informacio aportada pel client de la qual el laboralori no es fa responsable i no esta emparada per I'acreditacio ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per I'acreditacié ENAC.
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cecam@

: PROVEIMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA "

Client: A17063579 { ) Control integral de la qualitat

Obra: Analitica Aigua

Adreca:

Poblacié: -

NaGm. d'obra: C3581 C150401

Expedient: C23X4019 Albara: :

Referéncia: ? ZS PALAU SANTA EULALIA Destinatari:

Data de recepcio: 23/02/2023 T ’

Dates assaig/s: Inici: 23/02/2023 Final: 16/03/2023 PROVEIMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA)
PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME. "

ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A C/Asturies, 9

LA MOSTRA ANALITZADA 17003 - GIRONA

CECAM Celra, 17/03/2023 Full 9 de 9.
ASSAIG METODE UNITATS | RESULTAT | Valorpammatric

COMPOSTOS ORGANICS
Clorur de vinil"" A-BV-PE-0063 PyT-GC-MS ug/L <0,1 0,50
Epiclorhidrina' A-BS-PE-0077 LLE-GC-MS (3Q) Ha/L <0,10 0,10
) A-BS-PE-0086

Aerilamida Inyeccion directa HPLC-MS-MS ML s e

Observacions:  '"Assaig subcontractat segons acreditaciéo ENAC N°109/LE285

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Tecnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 776163892
Data de la signatura: 17/03/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.

S'adjunta el valor de la incertesa dels parametres quantificables acreditats per ENAC.

Les inferioritats reportades a I'acta de resultats corresponen als limils de quantificacio (LQ).

Centre d'Estudis de la Caonstrucci6 i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacié mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es manlingui aquesta relacié i no es comunicaran a tercers a
menys que pracedeixi per imperaliu legal o per a la correcta prestacid del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificacid, portabilitat, supressio, limitacio i opasicio a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electranic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamacio pot acudir a agpd.es.

Per a més informacié pot consultar la nostra paolitica de privacitat a www.cecam.com.
Els termes i condicions d'aquest document son estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol informacio que

s'inclogui sense la pravia autoritzacié per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.
* Informacio aportada pel client de la qual el laborateri no es fa responsable i no esta emparada per I'acreditacié ENAC.

(*) Els assaigs i/o activitats marcats no estan emparats per I'acreditacio ENAC.
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