XARXA EXISTENT:

BAIXA TENSIO AERIA A MANTENIR
BAIXA TENSIO AERIA A RETIRAR
MITJA/ALTA TENSIO AERIA A MANTENIR
MITJA/ALTA TENSIO AERIA A RETIRAR
CT EXISTENT

XARXA EN PROJECTE:

BAIXA TENSIO ( CONDUCTORS 4x240mm? Al. 0,61/1Kv)

MITJA/ALTA TENSIO AERIA

MITJA/ALTA TENSIO SOTERRADA( CONDUCTORS 3x240mm? Al. 18/30Kv

. P_I?OETE(i(%IO AMB FORMIGO EN ENCREUAMENTS

( TUB @110mm. CORRUGAT DOBLE PARET)
CAIXA CAHORS 555.014

PAL ESCOMESA

NOU CT TIPUS PFU-4
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PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL SECTOR PAU-1 DE PUIG-SURIS XARXA DE BAIXA | MITJA/ALTA TENSIO
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