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QUADRE A SECCIONS

LINIA 1 4x6mm?

QUADRE B TRAM SECCIONS

LINIA 1 QUADRE - 1.16 4x10mm?
1.16-1.24 4x6mm?
DERIVACIONS 4x6mm?

LiNIA 2 QUADRE - 2.16 4x16mm?
2.16-2.35 4x10mm?
DERIVACIONS 4x6mm?

LINIA 3 QUADRE - 3.1 4x10mm?
3.1-3.23 4xBmm?

@ CONDUCTORS  CuVV 0,6/1Kv

LLUMINARIA AMB EQUIP VSAP-70W.
EN COLUMNA DE 8,00m D'ALCADA

LLUMINARIA AMB EQUIP VSAP-50W.
EN COLUMNA DE 7,00m D'ALCADA

LLUMINARIA AMB EQUIP VSAP-50W.
EN COLUMNA DE 4,50m D'ALCADA

PERICO

aaaaa

LLUMINARIA EXISTENT A DESMONTAR

1 N
" LLUMINARIA EXISTENT A MANTENIR

LLUMINARIA TIPUS "VIALIA EVO" DE
FUNDICIO DUCTIL BENITO O SIMILAR
EN COLUMNA TIPUS "NIKOLSON" DE
F.F. BENITO O SIMILAR
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AJUNTAMENT
DE
PORQUERES

Titol del Projecte

PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL SECTOR PAU-1 DE PUIG-SURIS

Data
OCTUBRE DE 2015
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DINA1:1 / 500
DINA3:1 / 1.000

XARXA D' ENLLUMENAT PUBLIC Planol nam.
ANTA-3 1 1 3




